
別紙10 

水道設備及び暖房用ボイラー保守点検業務仕様書 

定期点検は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 

 この仕様書に定めのない事項であっても軽易なものについては、委託者（以下「甲」という。）の指示

に従い受託者（以下「乙」という。）が実施するものとする。この場合において、契約金額の増額は行わ

ないものとする。 

 

１ 業務の対象となる設備 

(1) 設置場所 

久慈市山形町川井13-70-2 

久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 (2) 作業範囲 

   男女更衣室、男女シャワー室、男女便所、プールサイド、機械室、 

１Ｆアリーナ、２Ｆトレーニングルーム 

 (3) 作業箇所 

   水道設備 

    ①男 女 更 衣 室： 洗面所 

    ②男女シャワー室： 混合栓シャワー 

    ③男 女 便 所： 手洗器 

    ④プールサイド： センサーシャワー、洗眼用水栓 

    ⑤機 械 室： ボイラー、循環ポンプ、制御盤 

    ⑥制 御 バ ル ブ： 洗面、手洗、シャワー水抜栓 

              洗眼用水抜栓、湯抜栓 

              センサーシャワー給水弁 

              センサーシャワー温度調整弁 

              センサーシャワー水抜弁 

              ボイラー給水弁、水抜弁 

   暖房設備 

    ①１ Ｆ ア リ ー ナ： ＦＦ石油暖房機 ４台 

    ②２Ｆトレーニングルーム： ＦＦ石油暖房機 ２台 

                  オイルサーバー、サービスタンク 

                  制御盤遠隔操作 


